
RESULTATS D'ANALYSE EN ALERTE

LIDAL  22 Rue Pré-Fornet BP 42 74602 SEYNOD CEDEX

Tel : 0450458256    Fax : 0450456331

Email : lidal@laboratoire-lidal.fr

Identifiant Laboratoire : E25.3914.1

Code - Nom installation : 000534  - DORAN

Code - nom PSV : 0000000698_AEP - BLANCHEVILLE

Type d'eau : T  - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Localisation précise  : robinet garage, 100 chemin des millieres

Motif de prélèvement  : CS - CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.

 REFERENCE ECHANTILLON

 ANALYSES

Date de prélèvement : 25/08/2025

Code installation : UDI

Commune  : SALLANCHES

Analyse Résultats Référence qualitéLimite qualité Etat

EAU - Bactériologique

25 UFC/100ml  <1 Non ConformeBactéries coliformes

11 UFC/100ml  <1 Non ConformeEntérocoques

23 UFC/100ml  <1 Non ConformeEscherichia coli

<1 UFC/100ml <1 ConformeBactéries et spores de micro-organismes 

anaérobies sulfito-réductrices

99 UFC/ml -Micro-organismes revivifiables à 36°C après 

44h

EAU - Organoleptique

<5 mg(Pt) /L ≤15 ConformeCouleur

Normal -Saveur

EAU - Physico-chimique

7.9 unité pH 6.5≤n≤9 ConformepH

22.4 °C -Température de mesure du pH

423 µS/cm 200≤n≤1100 ConformeConductivité à 25°C (par compensation de 

T°C)

0.47 NFU ≤2 ConformeTurbidité

<0.01 mg/L ≤0.1 ConformeAmmonium (NH4)

Eau - Terrain

Pas de précipitations -Pluviométrie à 48H

19,2 °C ≤25 ConformeTempérature Eau

<0.02 mg/L -Chlore libre

<0.02 mg/L -Chlore total

Normal -Aspect

Normal -Odeur

Normal -Couleur
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